ETASI — Empresa Tratamento de Agua
de Santa Isabel - SP.

Analise de Potabilidade e Outorga.
CNPJ-27.601.650/0001-49 - IE-616052.446.11

01/11 a 30/11/2021.

Portaria 2914/11 — CAP.V Art.30 81, CAP.V Art.34, CAP.V Art. 81 - Frequéncia minima de
amostragem para o controle da qualidade da 4gua de sistema de abastecimento e Sistema de
distribuicao (rede e reservatérios) parametro Tipo de manancial é cada 02hs00min.
ANALISE EXIGIDA - Cor, turbidez, ph, Cloro, Fluor.

A CADA 2 hs - sdo coletadas amostras para analises diaria.
Este controle interno de abastecimento, tornando dgua potavel para consumo humano.

Parametro | Unid. | Avenida | Avenida | Avenida | Quiosque | Refeitorio | Padréo
Um (01) Dez(10) | Vinte (20) | Familia Viveiro *VMP

COR uH 5 5 5 3 5 Max. 15
TURBIDEZ | NTU 0,88 0,91 0,89 0,89 0,90 Max. 5
pH visu 7.43 7.42 7.39 7.39 7.43 6.0-9.5

Cloro Mg/l 0,28 0,29 0.24 0,27 0,29 Max. 2,0
FLUOR Mg/l 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 Max.1,5

*VMP — Valor Méaximo Permitido. RESULTADO.

Amostra analisada, DENTRO DOS PADROES estabelecidos pela portaria Ministério da
Saude 2914/11 quanto aos produtos analisados.

* Volume tratado na ETA ..ooooooccorven 6.648 m3

Total de saida ETA.

Modulo | -saiu-................ 3.591 m3

Modulo Il -saiu-.........cccocoeoena. 1.930 m3

Modulo 1 -saiu - ... 619 m3

Total de saida ETAmod I, Il 111 .............. 6.140 m3

Total = 6.140 m3 saidas mod. I, I, 111 + 160 m3 lavagens filtro + 348 m3 no reservatério

Total = 6.648 m3

ETASI — Empresa de Tratamento de Agua

EUGENIO PACELI DE TOLEDO



AQUALAB
LABORATORIO

LLAUDO DE ANALISE DE AGUA —N° 73.796/21

Cliente: APRI — ASSOCIACAO DOS PPROPRIETARIO EM RESERVA IBIRAPITANGA 0.5.:24121
Enderego: Estrada Ouro Fino, Km 11,2 Santa Isabel Sdo Paulo

Solicitante: O mesmo
Local de Colheita: TORNEIRA MODULO 2 — RUA 22

Origem/Manancial: Abastecimento Publico Caracteristicas: Tratada
Data da Colheita: 23/11/2.021

CARACTERES ORGANOLEPTICOS

Aspecto: Limpido Cor: Incolor Odor: Inodoro

ANALISE BACTERIOLOGICA

Andlise Resultado Padrio Unidade
Coliformes Totais Ausente Ausente NMP/100ml
Coliformes Fecais/Escherichia coli Ausente Ausente NMP/10ml
Contagem de Bactérias Heterotroficas 145 --- ufc/ml

ANALISE FISCO-QUIMICA

Andlise Resultado Padrdo
Turbidez 1,8 Maximo 5,0 uT
pH 7.4 6,049,0
Cloro Residual Livre 0,2 0,2a5,0
OBSERVACAO
CONCLUSAO

A amostra analisada ATENDE aos padrdes Bacteriologicos de Potabilidade, segundo a Portaria GM/MS N°
888 de 04 de Maio de 2021, Anexol e 2 quanto as determinagdes realizadas.

Guarulhos, 29 de Novembro De 2.021

An&s‘[a Andréia Teixeira Gugani
CRBio.} 26990/01

O presente laudo tem valor orientativo e resirito somente para a amosira analisada.

Alvara Sanitéario / Secretaria da Saude: 1993 C.R.BIO-SP: 320-01-1
Credenciado pela Secretaria da Agricultura — SP/CDA/CIPOA. Port.: 03/08/00

Rua Conego Valadao | 743 | Gopolva | Guarulhos | SP | CEP 07040-000 | Tel.: + 55 11 2422-0474




AQUALAB

LABORATORIO

L.AUDO DE ANALISE DE AGUA — N° 73.797/21

Cliente: APRI — ASSOCIACAO DOS PPROPRIETARIO EM RESERVA IBIRAPITANGA D5.:24121
Enderego: Estrada Ouro Fino, Km 11,2 Santa Isabel Sio Paulo

Solicitante: O mesmo
Local de Colheita: TORNEIRA MODULO 3 — RUA TUIM

Origem/Manancial: Abastecimento Publico Caracteristicas: Tratada
Data da Colheita: 23/11/2.021

CARACTERES ORGANOLEPTICOS

Aspecto: Limpido Cor: Incolor Odor: Inodoro

ANALISE BACTERIOLOGICA

———————————
Andlise Resultado Padrio Unidade
Coliformes Totais Ausente Ausente NMP/100ml
Coliformes Fecais/Escherichia coli Ausente Ausente NMP/10ml
Contagem de Bactérias Heterotroficas 180 - ufc/ml

ANALISE FISCO-QUIMICA

Andlise Resultado Padrio
Turbidez 2.0 Maximo 5,0 uT
pH 7.9 6,0490
Cloro Residual Livre 0.2 0,2a5,0
OBSERVACAO
CONCLUSAO

A amostra analisada ATENDE aos padrdes Bacteriologicos de Potabilidade, segundo a Portaria GM/MS N°
888 de 04 de Maio de 2021, Anexol e 2 quanto as determinagdes realizadas.

Guarulhos, 29 de Novembro De 2.021

Analisia Andréiaeixeira Gugani
CRBig.: 26990/01
N

O presente laudo tem valor orientativo e restrito somente para a amostra analisada.

Alvara Sanitario / Secretaria da Sande: 1993 C.R.BIO-SP: 320-01-1
Credenciado pela Secretaria da Agricultura — SP/CDA/CIPOA. Port.: 03/08/00

Rua Cénego Valaddo | 743 | Gopouva | Guarulhos | SP | CEP 07040-000 I Tel.: + 55 11 2422-0474




AQUALAB

LABORATORIO

L. AUDO DE ANALISE DE AGUA — N° 73.799/21

Cliente: APRI — ASSOCIACAO DOS PPROPRIETARIO EM RESERVA IBIRAPITANGA 0.S.:24 12ﬂ
Endereco: Estrada Ouro Fino, Km 11,2 Santa Isabel Sdo Paulo

Solicitante: O mesmo

Local de Colheita: TORNEIRA MODULO 2 - QUADRA Q 66 LOTE 14
Origem/Manancial: ~Abastecimento Publico Caracteristicas: Tratada
Data da Colheita: 23/11/2.021

CARACTERES ORGANOLEPTICOS

Aspecto: Limpido Cor: Incolor Odor: Inodoro
ANALISE BACTERIOLOGICA |
—— ___'___._____.-__-—|—-—-~—
Andlise Resultado Padrio Unidade
Coliformes Totais Ausente Ausente NMP/100ml
Coliformes Fecais/Escherichia coli Ausente Ausente NMP/10ml
Contagem de Bactérias Heterotroficas 195 - ufc/ml

ANALISE FISCO-QUIMICA

Andlise Resultado Padrio
Turbidez 2.0 Maximo 5,0 uT
pH 7.9 6,0490
Cloro Residual Livre 0.2 02450
OBSERVACAO
CONCLUSAO

A amostra analisada ATENDE aos padrdes Bacteriologicos de Potabilidade, segundo a Portaria GM/MS N°
888 de 04 de Maio de 2021, Anexol e 2 quanto as determinagdes realizadas.

Guarulhos, 29 de Novembro De 2.021

Al@sta Andréia Reixeira Gugani
CRBig.: 26990/01

O presente laudo tem valor orientativo e restrito somente parda a amosira analisada.

Alvara Sanitério / Secretaria da Satide: 1993 C.R.BIO-SP: 320-01-1
Credenciado pela Secretaria da Agricultura — SP/CDA/CIPOA. Port.: 03/08/00

Rua Conego Valaddo | 743 | Gopotva | Guarulhos | SP | GEP 07040-000 | Tel.: + 55 11 2422-0474




AQUALAB
LABORATORIO

1.AUDO DE ANALISE DE AGUA —N° 73.798/21

Cliente: APRI — ASSOCIACAO DOS PPROPRIETARIO EM RESERVA IBIRAPITANGA 0.5S.:24121 |
Enderego: Estrada Ouro Fino, Km 11,2 Santa Isabel Sdo Paulo

Solicitante: O mesmo

Local de Colheita: TORNEIRA SEDE

Origem/Manancial: Abastecimento Publico Caracteristicas: Tratada

Data da Colheita: 23/11/2.021

CARACTERES ORGANOLEPTICOS

| Aspecto: Limpido Cor: Incolor Odor: Inodoro

ANALISE BACTERIOLOGICA

Andlise Resultado Padréo Unidade
Coliformes Totais Ausente Ausente NMP/100ml
Coliformes Fecais/Escherichia coli Ausente Ausente NMP/10ml
Contagem de Bactérias Heterotroficas 150 --- ufc/ml

ANALISE FISCO-QUIMICA

sk it B L PN s
Andlise Resultado Padrdo
Turbidez 1,6 Maximo 5,0 uT
pH 7.3 60490
&01’0 Residual Livre 0,2 02a5,0
OBSERVACAO
CONCLUSAO

A amostra analisada ATENDE aos padrdes Bacteriologicos de Potabilidade, segundo a Portaria GM/MS N°
388 de 04 de Maio de 2021, Anexol e 2 quanto as determinagdes realizadas.

Guarulhos, 29 de Novembro De 2,021

An@a Andréia Teixgira Gugani
CRBio.: 26990/01

O presente laudo tem valor orientativo € resirilo somente para a amostra analisada.

Alvara Sanitario / Secretaria da Saude: 1993 C.R.BIO-SP: 320-01-1
Credenciado pela Secretaria da Agricultura — SP/CDA/CIPOA. Port.; 03/08/00

Rua Conego Valaddo | 743 | Gopodva | Guarulhos | SP | CEP 07040-000 | Tel.: + 5511 2422-0474




